SE.1a-4262/ 46 /16- Busko Zdré;j, dn.2.9, MAR. 2016

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

- art. 4, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekceji Sanitarnej
(tj. Dz.U.z2015 r. poz. 1412),

- §17 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989),

- arl. 12 ust. 1 i 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tj. Dz.U z 2015 . poz.139),

- art. 104 Ustawy z dn.14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(t.j. Dz.U. 22016 r. poz. 23)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

na podstawie sprawozdania nr Ib/158/S/16 z wynikéw badania jakosci wody
z urzadzenia wodnego:
wodociggu publicznego STRZALKOW

zarzadzanego przez:

Gmine Stopnica
ul. KoSciuszki 2, 28-130 Stopnica

stwierdza:

przydatnosé wody do spozycia

UZASADNIENIE

Decyzj¢ o przydatnoéci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania nr
Ib/158/S/16 z dnia 11.03.2016r.

Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica zrealizowata wykonanie badania
wody z wodociggu publicznego w Strzatkowie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Préba
zostata pobrana przez prébobiorce PSSE w Busku-Zdroju w dniu 09.03.2016 r. w punkcie
poboru: ujecie wody Strzatkow, hydrofornia, kran.

Badanie wody zostalo przeprowadzone przez Laboratorium Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdréj metodami
zgodnymi z charakterystyka metod badawczych, okreslonqa w zalaczniku nr 10 do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica przekazata Pafstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Busku-Zdroju sprawozdanie nr Ib/158/S/16
z dnia 11.03.2016 r. z wynikéw w/w badania.

Woda w wodociggu publicznym w Strzatkowie odpowiada wymogom Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) i w badanym zakresie spelnia wymagania



(okreslone w zatacznikach nr 1-3 do rozporzadzenia oraz parametry okreslone w lp. 2, 415
zalacznika nr 4).

Wobec powyiszego wydanie decyzji jest zasadne.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Swietokrzyskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce =za
posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Busku -Zdroju
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji - art. 12 ust2 pkt.l Ustawy o Pafistwowe]
Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 127 1 129
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tj. Dz. U.z 2016 r., poz.23).

ATIKP
PANS TWOWYPOWIATOWY
INSPEKTORMBSANITARNY
Krzvsz ocha
Otrzyimuja:

Gmina Stopnica
ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
2.a/a
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DECYZJA

Dzialajac na podstawie:
- art. 4, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 22015 r. poz. 1412),
- §17 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989),
- art. 12 ust. 11 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (t.j. Dz.U z 2015 r. poz.139),
art. 104 Ustawy z dn.14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(t.j. Dz.U. 22016 r. poz. 23)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

na podstawie sprawozdania nr Ib/159/8/16 z wynikow badania jakosci wody
z urzadzenia wodnego:
wodociggu publicznego PODLASEK

zarzadzanego przez:

Gming Stopnica
ul. KoS$ciuszki 2, 28-130 Stopnica

stwierdza:

przydatno$é wody do spozycia

UZASADNIENIE

Decyzjg o przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania nr
Ib/159/S/16 z dnia 11.03.2016r.

Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica zrealizowata wykonanie badania
wody z wodociggu publicznego w Podlasku zgodnie z ustalonym harmonogramem. Préba
zostala pobrana przez probobiorce PSSE w Busku-Zdroju w dniu 09.03.2016 r. w punkcie
poboru: ujgcie wody Podlasek, hydrofornia, kran.

Badanie wody =zostato przeprowadzone przez Laboratorium Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdréj metodami
zgodnymi z charakterystyka metod badawczych, okreslona w zalaczniku nr 10 do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica przekazala Paristwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Busku-Zdroju sprawozdanie nr Ib/159/8/16
z dnia 11.03.2016 r. z wynikow w/w badania.

Woda w wodociagu publicznym w Fodlasku odpowiada wymogom Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 1., poz. 1989) i w badanym zakresie spelnia wymagania



(okreslone w zalacznikach nr 1-3 do rozporzadzenia oraz parametry okreslone w Ip. 2,415
zalacznika nr 4),

Wobec powyiszego wydanie decyziji jest zasadne.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Swigtokrzyskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce za
posrednictwem  Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Busku -Zdroju
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji - art. 12 ust2 pkt.1 Ustawy o Pafstwowej
Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985 r. (tj. Dz. U. z 2015 ., poz. 1412), art. 127 i 129
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
(t): Dz U,z 201061, poz23).

AT/IKP
/ , PANSTWOWY POWIATOWY
Vald INSPEKT NITARNY
. ,  “zs28f Socha
Otrzymuja:

Gmina Stopnica
ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

Do wiadomogci:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
2.ala
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DECYZJA

Dzialajac na podstawie:
- art. 4, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 22015 r. poz. 1412),
- §17 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989),
- art. 12 ust. 11 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

Sciekow (tj. Dz.U z 2015 r. poz.139),
- art. 104 Ustawy z dn.14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego

(t.j. Dz.U. 22016 1. poz. 23)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

na podstawie sprawozdania nr Ib/160/S/16 z wynikow badania jakosci wody
z wrzadzenia wodnego:
wodociggu publicznego WOLICA

zarzadzanego przez:

Gmina Stopnica
ul. KoSciuszki 2, 28-130 Stopnica

stwierdza:

przydatnos¢ wody do spozycia

UZASADNIENTIE

Decyzje o przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania nr
Ib/160/S/16 z dnia 11.03.2016r.

Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica zrealizowata wykonanie badania
wody z wodociagu publicznego w Wolicy zgodnie z ustalonym harmonogramem. Préba
zostata pobrana przez prébobiorcg PSSE w Busku-Zdroju w dniu 09.03.2016 r. w punkcie
poboru: yjecie wody Wolica, hydrofornia, kran.

Badanie wody =zostalo przeprowadzone przez Laboratorium Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdréj metodami
zgodnymi z charakterystyka metod badawczych, okreslona w zalaczniku nr 10 do
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki Z, 28-130 Stopnica przekazata Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Busku-Zdroju sprawozdanie nr Ib/160/S/16
zdnia 11.03.2016r. z wynikow w/w badania.

Woda w wodociggu publicznym w Wolicy odpowiada wymogom Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) i w badanym zakresie spetnia wymagania



(okreslone w zatacznikach nr 1-3 do rozporzadzenia oraz parametry okreslone w lp. 2,41 5
zatacznika nr 4).

Wobec powyzszego wydanie decyzji jest zasadne.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Swigtokrzyskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce za
posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Busku -Zdroju
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji - art. 12 ust2 pkt.1 Ustawy o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985 r. (tj. Dz. U. z 2015 1., poz. 1412), art. 127 i 129
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(e D2 U, 22016 v poz23):

AT/KP
PANSTWOINY POWIATOWY
INSPE! ANITARNY
Yrzyszfof Socha
Otrzymuja:

N Gmina Stopnica
ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
2.ala




