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SE.Ia-4261/155/19 Busko-Zdroj, dnia 03.09.2019 1.
Dotyczy badania wody w ramach , kontroli urzgdowej”

Biezgca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Strzalkéw

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (t.]. Dz.U.2019r,,
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerweca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu_$ciekdw
(tJ. Dz.U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.) oraz na podstawie sprawozadania z wyniku badania
zrealizowanego zgodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej StacjiSanitamo-Epidemiologicznej
w Busku-Zdroju, Nr sprawozdania z badar LHS.9051.1.708.2019 z dn. 30.08.2019 r.

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 5 §// 4
. Stoimi
stwierdza:

przydatnos$¢ wody do spezycia przez ludzi w wodociggu publicznym Strzalkéw
Uzasadnienie:

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 30.08.2019 r., Nr LHS.9051.1.708.2019 wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym
planem dzialania Powiatowej Stacji Sanitamo—Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonego
przez Oddzial Laboratoryjny Wojewddzkiej  Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w  Kielcach,
ul. Jagiellofiska 68, 25-734 Kielce.

W badanym zakresie jakosé wody spetnia wymogi okreslone w czgsci A i B zalacznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 I., poz. 2294 zg zm.).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zalgczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsument6éw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1152 ze zm.).
AT/KP

Z upowalznienia
Panstwowego |Pofia owego
A9aqitarnego

W zataczeniu: mgr inz. GrzegdraAWojciechowski

1. Sprawozdanie LHS.9051.1.708.2019
Otrzymujg:
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
@Gmina Stopnica ul. T. Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica
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SEla-4261/154/19 Busko-Zdrj, dnia 03.09.2019 r.
Dotyczy badania wody w ramach . kontroli urzgdowej”

Biezaca ocena jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Podlasek

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019r.,
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.] i ust. § ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekGw
(tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.) oraz na podstawie sprawozadania z wyniku badania
zrealizowanego zgodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej StacjiSanitamo-Epidemiologicznej
w Busku-Zdroju, Nr sprawozdania z badan LHS.9051.1.707.2019 z dn. 30.08.2019 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

h315

stwierdza: Sk,
LnkQ
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Podlasek

Uzasadanienie:

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 30.08.2019 r., Nr LHS.9051.1.707.2019 2 wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym
planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonego
przez Oddzial Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacii Sanitarno-Epidemiologicznej w  Kielcach,
ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce.

W badanym zakresie jakogé wody spetnia wymogi okreslone w czgsci A i B zalgcznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jakosei wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 I., poz. 2294 ze zm)).

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykg metod
badawczych, okreslong w zalaczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
W Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsument6éw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

sciekéw (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1152 ze zm.).
AT/KP

W zalaczeniu:
1. Sprawozdanie LHS.9051.1.707.2019

Zymuja:

urmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
2.Gmina Stopnica ul. T. Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica
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SE.la—4261/153 /19 Busko-Zdrdj, dnia 03.09.2019 r. i

Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowes

Biezaca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019r.,
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.) oraz na podstawie sprawozadania z wyniku badania
zrealizowanego zgodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej StacjiSanitarno-Epidemiologicznej
w Busku-Zdroju, Nr sprawozdania z badan LHS.9051.1.706.2019 z dn. 30.08.2019 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 5 3 7, 4
stwierdza:

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica
Uzasadaienie:

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 30.08.2019 r., Nr LHS.9051.1.706.2019 z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym
planem dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonego
przez Oddzial Laboratoryjny Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce.

W badanym zakresie jako$¢ wody spetnia wymogi okreslone w czesci A i B zatgcznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

" Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslona w zalgczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1152 ze zm.).

AT/KP
oo tZ upowaznienja
anstwowego Pow
Inspekior] ‘%anitaanDe\g%go
W zatgczeniu: mgr inz. Grzegfek Wojciechowski
1. Sprawozdanie LHS.9051.1.706.2019
Otrzymuja:

1.Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica
¢2)Gmina Stopnica ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
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