PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdr6j
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Busko-Zdrdj, dnia 01.09.2021r.

Znak: NHS.903.19.2021
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”
604y
Biezaca ocena jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wollca
Dziatajac na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity

Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ), art.12 ust. 1 i ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan
zrealizowanych zodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LHS.9051.1.640.2021 z dnia 25.08.2021r,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica.
Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia
25.08.2021r. LHS.9051.1.640.2021 z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez
Laboratorium Wojewddzkiej Stacji-Sanitarno — Epidemiologicznej w Kielcach, Odziat Badan Higieny
Srodowiska, ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce.

W badanym zakresie jako$¢ wody speinia wymogi okreslone w cze$ci A i B zalacznika
nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi { Dz.U. 2017r. poz. 2294 ).

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zalaczniki nr 6 do w/w rozporzgdzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu publicznego Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciek6w (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 2028).

TG/KP . PANSTWOWY POWIAT,

W zalaczeniu: INSPEKTO SANITAR?‘JVYW
1. Sprawozdanie z badaf Nr LHS.9051.1.640.2021

Otrzymuija: Krzy O Socha

1.Gmina Stopnica , ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
Do wiadomo$ci:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica.
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PANSTWOWY POwIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdrdj
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Busko-Zdrdj, dnia 01.09.2021r.

Znak: NHS.903.20.2021
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”

Biezaca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Podlasek.
Dzialajac na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity

Dz.U. 22021 r. poz. 195), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ), art.12 ust. 1iust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan
zrealizowanych zodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LHS.9051.1.641.2021 z dnia 25.08.2021r,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Podlasek.
_ Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia
25.08.2021r. LHS.9051.1.641.2021 z wynikéw badari zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez
Laboratorium Wojewddzkiej Stacji-Sanitarno — Epidemiologicznej w Kielcach, Odzial Badan Higieny
Srodowiska, ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce.

W badanym zakresie jako$¢ wody speia wymogi okreslone w czgéci A i B zalacznika
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294 ).

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zalaczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu publicznego Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydal celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 2028).
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W zalaczeniu: PANSTWOWY BOWIATOWY
1. Sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.1.641.2021 INSPEKTOR : '_E‘AN;JTARNY
Otrzymujg: (/

1. Gmina Stopnica ul. T. Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica Krzysztof Socha

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w BUSKU-ZDROJU

' ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdroj
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Busko-Zdréj, dnia 01.09.2021r.

Znak: NHS.903.21.2021
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”

Biezaca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Strzatkow.
Dzialajac na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity

Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ), art.12 ust. 1 i ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan
zrealizowanych zodnie z ustalonym planem dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LHS.9051.1.642.2021 z dnia 25.08.2021r,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez lndzi w wodociagu publicznym Strzaltkéw.
Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia
25.08.2021r. LHS.9051.1.642.2021 z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez
Laboratorium Wojewddzkiej Stacji-Sanitarno — Epidemiologicznej w Kielcach, Odzial Badan Higieny
Srodowiska, ul. Jagielloska 68, 25-734 Kielce.

W badanym zakresie jakos$¢ wody spetnia wymogi okreslone w czesci A i B zalacznika
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294 ).

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zalaczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu publicznego Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 2028).
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1. Sprawozdanie z badain Nr LHS.9051.1.642.2021

Otrzymuja: Krzyszrdf Secha

1.Gmina Stopnica , ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
Do wiadomo$ci:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica.
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