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Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2020 r.
dla wodociagu publicznego STRZALKOW

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 2019r. poz. 59 ze zZm.)

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz.U. 2020r. poz. 2028)

§ 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

oraz na podstwie sprawozdan (§10 ust. 1) z wynikéw badan laboratoryjnych wody
prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej, tj.:

Nr Ib/55/N/20 z dn. 14.02.2020r. (data poboru: 04.02.20r., miejsce poboru probek:
sklep Kuchary)

Nr Ib/152/N/20 z dn. 01.06.2020r. (data poboru: 19.05.20r., miejsce poboru prébek:
ujecie Strzatkow)

Nr 1b/207/N/20 z dn. 25.07.2020r. (data poboru: 21.07.20r., miejsce poboru prébek:
posesja Skrobaczéw 83 a)

Nr LHS.9051.1.587.2020 z dn. 12.08.2020r. (data poboru: 05.08.20r., miejsce poboru
probek: sklep w Kucharach)

Nr Ib/332/N/20 z dn. 19.11.2020r. (data poboru: 10.11.20r., miejsce poboru prébek:
ujecie Strzatkow)

Nr 1b/207/S/20 z dn. 23.03.2020r. (data poboru: 11.03.20r., miejsce poboru prébek:
posesja Skrobaczow 83 a)

Nr 1b/338/S/20 z dn. 22.06.2020r. (data poboru: 16.06.20r., miejsce poboru probek:

ujecie Strzatkéw)
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e Nr Ib/558/S/20 z dn. 14.09.2020r. (data poboru: 01.09.20r., miejsce poboru probek:
sklep w Kucharach)

e Nr 5779/09/2020/F/3 z dn. 08.10.2020r., oraz Nr 5779/09/2020/M/3 z dn.09.10.2020r.
(data poboru: 05.10.20r., miejsce poboru probek: ujecie wody Strzatkow)

e Nr Ib/779/S/20 z dn. 15.12.2020r. (data poboru: 08.12.20r., miejsce poboru prébek:
posesja Skrobaczow 83 a)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, ze jako§¢ wody
w wodociggu publicznym STRZAEKOW w badanym zakresie, spelnia wymagania
okreslone w czeSci A i B zalacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U z 2017r. poz. 2294)

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy probek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego
i kontroli wewnetrznej nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu
publicznego Strzatkow wykazaly jej zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministara
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdan
z wynikéw badan jakosci wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzedowej wydal 5
biezacych ocen o jakosci wody stwierdzajacych przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

Ponadto Gmina Stopnica w 2020 roku przeprowadzita w ramach kontroli wewngtrznej
5 badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z ustalonym
harmonogramem na 2020r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
na podstawie przedstawionych przez Gming Stopnica sprawozdan z wynikéw badan jakodei
wody wydat 5 biezacych ocen o jakosci wody stwierdzajacych przydatnos¢ wody do spozycia
przez ludzi.

Ocene o jakosci wody z wodociagu publicznego Strzatkéw Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym jej odbiorcéw
0 czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028).
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1.Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
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OCENA OKRESOWA
Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2020 r.
dla wodociagu publicznego WOLICA

Dziatajgc na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 2019r. poz. 59 ze zm.)

e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028),

* § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

oraz na podstwie sprawozdan (§10 ust.l) z wynikéw badan laboratoryjnych wody
prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej, tj.:

® NrIb/56/N/20 z dn.14.02.2020r. (data poboru: 04.02.20r., miejsce poboru probek:
ujecie Wolica)

® NrIb/154/N/20 z dn. 01.06.2020r. (data poboru: 19.05.20r., miejsce poboru probek:
ujecie Wolica)

® NrIb/208/N/20 z dn. 25.07.2020r. (data poboru: 21.07.20r., miejsce poboru probek:
ZGK Wolica)

e LHS.9051.1.590.20 z dn. 12.08.2020r. (data poboru: 05.08.20r., miejsce poboru
probek: ujecie Wolica)

* Nrlb/333/N/20 z dn. 19.11.2020r. (data poboru: 10.11.20r., miejsce poboru probek:
ZGK Wolica)

* NrIb/208/5/20 z dn. 23.03.2020r. (data poboru: 11.03.20r., miejsce poboru probek:
posesja Wolica 52 A)

* NrIb/336/8/20 z dn. 22.06.2020r. (data poboru: 16.06.20r., miejsce poboru probek:
posesja Suchowola 89)

¢ NrlIb/559/8/20 z dn. 14.09.2020r. (data poboru: 01.09.20r., miejsce poboru probek:
ZGK Wolica)

* Nr5779/09/2020/F/2 z dn. 08.10.20r. oraz nr 5779/09/2020/M/2 z dn. 09.10.20r. (data
poboru: 05.10.20r., migjsce poboru probek: ujecie Wolica)

* Nrlb/781/8/20 z dn. 15.12.2020r. (data poboru: 08.12.20r., miejsce poboru probek:
ujecie Wolica)
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, ze jako$¢ wody
w wodociagu publicznym WOLICA w badanym zakresie, spelnia wymagania okreslone
w czesei A i B zalacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017r.
poz. 2294).

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy probek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego
i kontroli wewnetrznej nad jakoscig wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
Wolica wykazaly jej zgodno$é z wymaganiami rozporzadzenia Ministara Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017r. poz. 2294).

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie
sprawozdan z wynikéw badan jakosci wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzedowej
wydat 5 biezacych ocen o jakosci wody stwierdzajacych przydatno$¢ wody do spozycia przez
ludzi. Gmina Stopnica przeprowadzita w ramach kontroli wewngtrznej 5 badan jakosci wody
zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2020r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gming Stopnica sprawozdan
z wynikow badan jakosci wody wydat 5 biezacych ocen o jakosci wody stwierdzajgcych
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

Ocene jako$ci wody z wodociagu publicznego Wolica Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym jej odbiorcow
0 czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz.U. 2020r. poz. 2028).
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Ocena jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2020 r.
dla wodociagu publicznego PODLASEK
Dzialajac na podstawie:
e art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 2019r. poz. 59 ze zm.)
o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028)
e § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)
oraz na podstwie sprawozdan (§10 ust.l) z wynikéw badan laboratoryjnych wody
prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej, tj.:
e Nr Ib/53/N/20 z dnia 14.02.2020r. (data poboru: 04.02.20r., miejsce poboru prébek:
Firma Vital-Pol Swiniary)
e Nr Ib/153/N/20 z dnia 01.06.2020r. (data poboru: 19.05.20r., miejsce poboru probek:
hydrofornia Podlasek)
® Nr Ib/206/N/20 z dnia 25.07.2020r. (data poboru: 21.07.20r., miejsce poboru prébek:
Stacja Paliw Konary)
e Nr LHS.9051.1.588.2020 z dn. 12.08.2020r. (data poboru: 05.08.20r., miejsce poboru
probek: warsztat Smogorzéw nr 29)
e Nr Ib/336/N/20 z dnia 19.11.2020r. (data poboru: 10.11.20r., miejsce poboru probek:
posesja Topola nr 50)
e Nr Ib/206/S/20 z dnia 23.03.2020r. (data poboru: 11.03.20r., miejsce poboru prébek:
warsztat Smogorzow nr 29)
e Nr Ib/337/8/20 z dnia 22.06.2020r. (data poboru: 16.06.20r., miejsce poboru probek:
hydrofornia Podlasek)
e Nr Ib/557/5/20 z dnia 14.09.2020r. (data poboru: 01.09.20r., miejsce poboru probek:
hydrofornia Podlasek)
e Nr 5779/09/2020/M/1 z dnia 08.10.2020r. oraz Nr 5779/09/2020/F/1 z dnia 19.10.20r.
(data poboru: 05.10.20r., miejsce poboru probek: hydrofornia Podlasek)
e Nr Ib/780/8/20 z dnia 15.12.2020r. (data poboru: 08.12.20r., miejsce poboru prébek:
posesja Topola 50)
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, ze jako$¢ wody
w wodociggu publicznym PODLASEK w badanym zakresie, spelnia wymagania
okreslone w czgsSci A i B zalacznika nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U z 2017r. poz. 2294)

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy prébek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego
1 kontroli wewngtrznej nad jakoscig wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
Podlasek wykazaly jej zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministara Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017r. poz. 2294).

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie
sprawozdan z wynikéw badan jakosci wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzedowej
wydat 5 biezacych ocen o jakosci wody stwierdzajacych przydatnosé wody do spozycia przez
ludzi. Ponadto Gmina Stopnica przeprowadzita w ramach kontroli wewngtrznej 5 badan
jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2020r. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gmine Stopnica
sprawozdan z wynikéw badan jakosci wody wydal 5 biezagcych ocen jakosci wody
stwierdzajacych przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

Oceng jakosci wody z wodociagu publicznego Podlasek Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym jej odbiorcéw
0 czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz.U. 2020r. poz. 2028).
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Otrzymuja:
1. Gmina Stopnica ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
o wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
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