PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

5 w Busku-ZDROJU
é}é} ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 B“Sko'z&éj

tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SE.I a—4262/142/20 Busko-Zdrdj, dnia 17.09.2020 r.

Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli wewnetrznej”

Biezaca ocena jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Podlasek

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz.U.
22019 r. poz. 59 ze zm.), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), art. 12 ust. 1 i ust.
5> ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan
zrealizowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem, przekazanego przez wilasciciela/zarzadce
wodociggu publicznego Podlasek, sprawozdanie nr Ib/557/S/20 z dnia 14.09.2020 .

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Podlasek

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dn. 14.09.2020 r., nr Ib/557/S/20 z wynikéw badan zrealizowanych wedlug ustalonego
harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddziai Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrd;.

W badanym zakresie jakos¢ wody spelnia wymogi okreslone w czedci A i B zalacznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294). Badanie proby wody
przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod badawczych, okreslona w zalaczniku
nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-
Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1437 ze zm.).
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W zalaczeniu:
1. Sprawozdanie z badafi Nr Ib/557/S/20

trzymuja:
1,Gmina Stopnica, ul. T. Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica

0 wiadomosci:
1.Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
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PANSTWOWY POwWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdroj

tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SE.I a—-4262/143/20 Busko-Zdréj, dnia 17.09.2020 r.

Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli wewnetrznej

Biezgca ocena jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Strzalkéow

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.
22019 r. poz. 59 ze zm.), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 1. poz. 2294), art. 12 ust. 1 i ust.
5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (t,j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan
zrealizowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem, przekazanego przez wiasciciela/zarzadce
wodociagu publicznego Strzatkéw, sprawozdanie nr 1b/558/S/20 z dnia 14.09.2020 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Strzalkéw

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dn. 14.09.2020 r., nr Ib/558/S/20 z wynikéw badan zrealizowanych wedlug ustalonego
harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrdj.

W badanym zakresie jakos¢ wody spetnia wymogi okre$lone w czgsei A i B zalgeznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294). Badanie préby wody
przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod badawczych, okreslong w zalaczniku
nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-
Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tj. Dz. U. z2019r. poz. 1437 ze zm.).
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KrzysztofSgcha
W zalaczeniu:
1. Sprawozdanie z badan Nr Ib/558/S/20

trzymuja:
Gmina Stopnica, ul. T. Koéciuszki 2, 28-130 Stopnica
Do wiadomosci:
1.Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Koéciuszki 2, 28-130 Stopnica
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PANSTWOWY PowiATOWwY
INSPEKTOR SANITARNY

w BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdroj
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SE.I a—4262/144/20 Busko-Zdrgj, dnia 17.09.2020 r.
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli wewnetrznej

Biezgca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica

Dzialajgc na podstawie:

art. 4 ust. I pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 r.
poz. 59 ze zm.), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan
zrealizowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem, przekazanego przez wihasciciela/zarzadce
wodociggu publicznego Wolica, nr Ib/559/8/20 z dnia 14.09.2020 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociaggu publicznym Wolica

Uzasadrienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia
14.09.2020 r., Nr Ib/559/8/20 z wynikéw badan zrealizowanych wedtug ustalonego harmonogramu,
przeprowadzonych przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;
w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrd;.

W badanym zakresie jako$¢ wody spelnia wymogi okreslone w czesci A i B zalacznika nr 2
do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294). Badanie préby wody
przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod badawczych, okreslong w zatgczniku
nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.).

AT/KP PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W zatgczeniu:
1. Sprawozdanie z badan Nr Ib/559/S/20 Krzysztof
2. Faktura VAT nr 0311/DB/20/IB

trzymuja:
@Gmina Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
Do wiadomosci:
1.Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
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