PANSTWOWY POwIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
622 w BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdréj
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Znak: SEla — 4262/ 165 /20 Busko — Zdrdj, 23.10.2020r.
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli wewnetrznej”’

Biezaca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Wolica.

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.
2294 ze zm.), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1437 ze zm.), oraz na
podstawie sprawozdan z wynikdw badan zrealizowanych zgodnie =z ustalonym
harmonogramem, przekazanych przez wlasciciela/zarzadce wodociggu publicznego Wolica, Nr
sprawozdan 5779/09/2020/F/2 z dnia 19.10.2020r i 5779/09/2020/M/2 z dnia 08-10-2020
(otrzymanych w dniu 22.10.2020r.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos$¢ wody do spozycia przez lndzi w wodociggu publicznym Wolica

Uzasadnienie:
Oceng¢ przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdan laboratoryjnych
z dnia 19.10.2020r. Nr 5779/09/2020/F/2 oraz z dnia 08-10-2020 Nr. 5779/09/2020/M/2 z wynikéw
badan zrealizowanych wedlig ustalonego harmonogramu, przeprowadzonego przez Laboratoria
Badawcze ,,JARS” S.A., ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, przekazanego przez Miasto i Gming
Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica.

W badanym zakresie jakos¢ wody spelnia wymogi okreslone w czesci A i B zalgcznika
nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294).

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniki nr 6 do w/w rozporzagdzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociaggu publicznego Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o c¢zym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437ze zm.)
TG/KP

Otrzymuja: IN
1. Miasto i Gmina Stopnica, ul. T. Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica SPEKTOR S

Do wiadomosci
1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica Krzysztor Sotha
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w BUSKU-ZDROJU
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ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdroj
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Znak: SEla —4262/ 166 /20 Busko — Zdréj, 23.10.2020r.
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli wewnetrznej”

Biezaca ocena jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Strzalkéw.

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.
2294 ze zm.), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1437 ze zm.), oraz na
podstawie sprawozdan z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym
harmonogramem, przekazanych przez whasciciela/zarzadce wodociggu publicznego Strzatkow,
Nr sprawozdan 5779/09/2020/F/3 z dnia 19.10.2020r i 5779/09/2020/M/3 z dnia 08-10-2020
(otrzymanych w dniu 22.10.2020r.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Strzaltkéw

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdaf laboratoryjnych
z dnia 19.10.2020r. Nr 5779/09/2020/F/3 oraz z dnia 08-10-2020 Nr. 5779/09/2020/M/3 z wynikéw
badan zrealizowanych wedlug ustalonego harmonogramu, przeprowadzonego przez Laboratoria
Badawcze ,,JARS” S.A., ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, przekazanego przez Miasto i Gmine
Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica.

W badanym zakresie jakos¢ wody spetnia wymogi okre$lone w cze¢sci A i B zalacznika
nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294).

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okre§lona w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu publicznego Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1437ze zm.)

TG/KP

Otrzymuja: 1
1. Miasto i Gmina Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica ' 5’;

Do wiadomosci P 1

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica *L -
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PANSTWOWY POWIATOWY,
INSPEKTOR SANITARNY
62;‘35 w BUSKU-ZDROJU
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ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdréj
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Znak: SEla —4262/ 164 /20 Busko — Zdrdj, 23.10.2020r.
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli wewnetrznej”

Biezaca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez Indzi w wodociagu publicznym Podlasek.

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.
2294 ze zm.), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1437 ze zm.), oraz na
podstawie sprawozdan z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym
harmonogramem, przekazanych przez wiasciciela/zarzadecg wodociggu publicznego Podlasek,
Nr sprawozdan 5779/09/2020/F/1 z dnia 19.10.2020r i 5779/09/2020/M/1 z dnia 08-10-2020
(otrzymanych w dniu 22.10.2020r.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
- przydatnes$é wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Podlasek

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdan laboratoryjnych
z dnia 19.10.2020r. Nr 5779/09/2020/F/1 oraz z dnia 08-10-2020 Nr. 5779/09/2020/M/1 z wynikéw
badan zrealizowanych wedlug ustalonego harmonogramu, przeprowadzonego przez Laboratoria
Badawcze ,,JJARS” S.A., ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, przekazanego przez Miasto i Gming
Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica.

W badanym zakresie jako$¢ wody spelnia wymogi okre§lone w czesci A i B zalgcznika
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Ocen¢ o jakosci wody z w/w wodociagu publicznego Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydal celem poinformowania o tym konsumentdéw, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i1 zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437ze zm.)
TG/KP
Otrzymuja:
1. Miasto i Gmina Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
Do wiadomosci
1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kos$ciuszki 2, 28-130 Stopnica
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