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Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”’

Biezgca ocena jakoS$ci wody MG
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Podlasek { q

kR,

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019 r.
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan
zrealizowanych zodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej
w Busku-Zdroju, nr sprawozdania z badan 1b/53/N/20 z dnia 14.02.2020 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Podlasek

Uzasadrienie:

Ocene przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 14.02.2020 r., Nr 1b/53/N/20 z wynikow badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przez
Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrd;.

W badanym zakresie jakos¢ wody spetnia wymogi okreslone w czesci A i B zalacznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.). Badanie proby wody przeprowadzono
metodami zgodnymi z charakterystyka metod badawczych, okre$long w zataczniki nr 6 do w/w
rozporzadzenia.

Ocene o jakosci wody z w/w wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-
Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentdw, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

(tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1437 ze zm.).
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KrzysztofbSocha

W zalaczeniu;
1. Sprawozdanie Nr Ib/53/N/20
Otrzymuja:
| Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
‘2 Gmina Stopnica ul. T, Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica
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SE.la-4261/25/20 Busko-Zdréj, dnia 17.02.2019 r.

Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”

Biezgca ocena jakosci wody A4
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019 r.
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoséci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan zrealizowanych
zgodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-
Zdroju, nr sprawozdania z badan Ib/ 56 /N/20 z dn. 14.02.2020 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica

Uzasadnienie:

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 14.02.2020 r., Nr Ib/56/N/20 z wynikow badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przez
Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdré;j.

W badanym zakresie jako$¢ wody spetnia wymogi okreslone w czesci A i B zalacznika nr 2
do Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykg metod
badawczych, okreslong w zatagczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentdéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1437 ze zm.).
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PANSTWOWY PLAWIATOWY
INSPEKTOR ARNY

Krzysztof Socha

W zataczeniu:

1. Sprawozdanie z badan nr Ib/56/N/20

Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
‘Gmina Stopnica ul. T. Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica
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SE.la—4261/27 /20 Busko-Zdr¢j, dnia 17.02.2019r.

Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzgdowe;”’

Biezaca ocena jako$ci wody / 471
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Strzalkéw
R

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. I pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U.2019 r.
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. S ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tJ. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) oraz na podstawie sprawozadania z wynikow badan zrealizowanych
zgodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-
Zdroju, nr sprawozdania z badan Ib/ 55 /N/20 z dn. 14.02.2020 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Strzalkéw

Uzasadnienie:

Oceng przydatnosei wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 14.02.2020 r. z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem dziatania
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przez Oddzial
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego
2, 28-100 Busko-Zdrd;j.

W badanym zakresie jako$¢ wody spetnia wymogi okreslone w czedci A i B zatacznika nr 2
do Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jjakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust, 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1437 ze zm.).
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1. Sprawozdanie z badan nr Ib/55/N/20 '
Otrzymuja:

1.Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
mina Stopnica ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
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