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NHS.9020.14.84.2023 Busko-Zdrdj, dn. 24.07.2023r.
Dotyezy hadania wody w ramach ., kontroli urzedowej”

Biezaca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Strzalkow

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.] ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2023r.
poz. 338), § 21.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art.12 ust.| i ust. 5 ustawy z dnia 7
czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz.U.
z 2023r. poz. 537) oraz na podslawie sprawozadania z wynikéw badan zrealizowanych zodnie
z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej w Busku-Zdroju,
nr sprawozdania z badan LBW/233/1/23 z dnia 21.07,2023r,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Strzalkéw

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosct wody do spozycia wydano na podstawic sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 21.07.2023r. Nr LBW/233/1/23 z wynikdéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przez
Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrg;j.

W badanym zakresic jakodé wody spefnia wymogi okreslone w czgéci A i B zalgeznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294). Badanie proby wody przeprowadzono metodami
zgodnymi z charakterystyka metod badawezych, okredlong w zalgczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia,

Oceng o jakosci wody z w/w sieci wodociggowe] Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydatl celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art, 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (t.j. Dz. U, 2023r. poz. 537).
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NHS.9020.14.83.2023 Busko-Zdraj, dn. 24.07.2023r,

Dotyezy badunia wody w ramach ,, kentroli urzedowe; "

Biezyca ocena jakoéci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Podlasck

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. | pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2023r.
poz. 338), § 21.1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody
przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 7
czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (tj. Dz.U.
z 2023r. poz. 537) oraz na podstawic sprawozadania z wynikéw badan zrealizowanych zodnie
z ustalonym planem dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej w Busku-Zdroju,
nr sprawozdania z badan LBW/234/1/23 z dnia 21.07.2023r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Podlasck

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosei wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 21.07.2023r, Nr LBW/234/1/23 z wynikow badai zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziafania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne] w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przez
Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrdj.

W badanym zakresie jako$é wody spelnia wymogi okre$lone w czesci A i B zalgeznika nr 2
do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakodci wody przeznaczone;
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 20[7r. poz. 2294). Badanie préby wody przeprowadzono metodami
zgodnymi z charakterystyka metod badawczych, okreslong w zalgezniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w sieci wodociggowej Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerweca 200ir. o zbiorowym zdopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu
scickdw (t,j. Dz, U. 2023r. poz. 537).
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NHS.9020.14.82.2023 Busko-Zdrdj, dn. 24.07.2023r.
Dotyezy badania wody w ramach ,, kontrali urzedowey "

BieZzgea ocena jakoéci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica

Dzialajyc na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.] ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej (t,j. Dz.U.2023r.
poz. 338), § 21.1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody
przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 7
czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (tj. Dz.U.
z 2023r. poz. 537) oraz na podstawie sprawozadania z wynikow badan zrealizowanych zodnie
z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej w Busku-Zdroju,
nr sprawozdania z badan LBW/235/1/23 z dnia 21.07.2023r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryinego
z dnia 21.07.2023r. Nr LBW/235/1/23 z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przez
Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdroj.

W badanym zakresie jakoéé wody spelnia wymogi okreslone w czedci A i B zatacznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r, poz. 2294).

Badanic proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zalgczniki nr 6 do w/w rozporzgdzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w sieci wodociggowe] Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym konsumentow, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
scickow (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 537).
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