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Dziatajac na podstawie: DUTNnon
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2017 r.
poz.1261), §17.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosei
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989). art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(tj. Dz.U.z 2017 r, poz. 328)

na podstawie sprawozadan z wynikow badan zrealizowanyeh wedlug ustalonego
harmonogramu, przekazanych przez wiasciciela/zarzadee wodociagu publicznego PODLASEK,
sprawozdanie nr: 742/10/2017/F/1, 742/10/2017/M/1

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:
przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym PODLASEK
Uzasadnienie:

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozadan z wynikow badan
zrealizowanych wedtug ustalonego harmonogramu. sprawozdanie nr 742/10/2017/F/1 z dnia
25.10.2017 r., sprawozdanie nr 742/10/2017/M/1 z dnia 15.10.2017 r., przeprowadzonych przez akre-
dytowane laboratorium Badawcze JARS Sp.zo.o. 05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a. filia poludnie
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7, przekazanych przez Gmine Stopnica. ul. Kosciuszki 2.
28-130 Stopnica.

W badanym zakresie jakos¢ wody spelnia wymogi okreslone w zalaczniku nr 1-2 oraz
okreslone w Ip. 2 zafacznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
W sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia  przez ludzi
(Dz.U. 2015 r. poz. 1989).

Badanie prob wody przeprowadzono metodami  zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslona w zataczniki nr 10 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu publicznego Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw. o czym stanowi art. 12
ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 328).
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Dziatajac na podstawie: e
art. 4 ust. 1 pkt. I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2017 r.
poz.1261), §17.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 2015 r. poz. [989). ar.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 328)

na podstawie sprawozadan z wynikow badan zrealizowanych wedtug ustalonego
harmonogramu, przekazanych przez wilasciciela/zarzadee wodociagu publicznego STRZALKOW,
sprawozdanie nr: 742/10/2017/F/3. 742/10/2017/M/3

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:
przydatno$é wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym STRZALKOW
Uzasadnienie:

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozadan z wynikow badan
zrealizowanych wedlug ustalonego harmonogramu, sprawozdanie nr 742/10/2017/F/3 2z dnia
25.10.2017 r., sprawozdanie nr 742/10/2017/M/3 z dnia 15.10.2017 r., przeprowadzonych przez akre-
dytowane laboratorium Badawcze JARS Sp.zo.o. 05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a. filia potudnie
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7. przekazanych przez Gmine Stopnica. ul. KoSciuszki 2.
28-130 Stopnica.

W badanym zakresie jakos¢ wody spelnia wymogi okreslone w zataczniku nr 1-2 oraz
okreslone w Ip. 2 zatqcznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2015 r. poz. 1989).

Badanie prob wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykg metod
badawczych, okreslona w zalaczniki nr 10 do w/w rozporzadzenia,

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu publicznego Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym konsumentow. o czyim stanowi art. 12
ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowyim odprowadzeniu
sciekdw (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 328).
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Dzialajac na podstawie: YA
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2017 r.
poz.1261), §17.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 2015 r. poz. 1989). art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerweca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 328)

na podstawie sprawozadan z wynikdw badan zrealizowanych wedlug ustalonego
harmonogramu, przekazanych przez wiasciciela/zarzadce  wodociggu  publicznego  Wolica,
sprawozdanie nr: 742/10/2017/F/2, 742/10/2017/M/2

N

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Wolica
Uzasadnienie:

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozadan z wynikéw badan
zrealizowanych wedtug ustalonego harmonogramu, sprawozdanie nr 742/10/2017/F/2 z dnia
25.10.2017 r., sprawozdanie nr 742/10/2017/M/2 z dnia 15.10.2017 r., przeprowadzonych przez akre-
dytowane laboratorium Badawcze JARS Sp.zo.o. 05-119 Legionowo. ul. Koscielna 2a. filia potudnie
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7. przekazanych przez Gming Stopnica, ul. Kosciuszki 2,
28-130 Stopnica.

W badanym zakresie jako$¢ wody spelnia wymogi okreslone w zalgczniku nr 1-2 oraz
okreslone w Ip. 2 zatacznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w  sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2015 r. poz. 1989).

Badanie préb wody przeprowadzono metodami  zgodnymi z charakterystyha  metod
badawczych, okreslong w zataczniki nr 10 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociqgu publicznego Pafstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku-Zdroju wydatl celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12
ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328).
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