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ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdrgj
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SE.la—-4261/40/19 Busko-Zdréj, dnia 14.02.2019 r.,
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”

Biezgca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Podlasek

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019 r.,
poz. 59), § 21.1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu $cickéw
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), oraz na podstawie sprawozadania z wyniku badania
zrealizowanego zodnie z ustalonym planem dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemioloicznej w Busku-Zdroju Nr sprawozdania z badaf Nr Ib/56/N/ 19 z dnia 13.02.2019 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza: /Mgcj
zydatno$é wody do spozycia przez ludzi wodociagu publiczn Podlasek
przyda ¢ wody do spozycia przez iw c13gu pu %Mw

Uzasadnienie:
Oceng przydatnodci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 13.02.2019 r., Nr 1b/56/N/19 z wynikdw badaft zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonego przez
Oddziat Laboratoryjny Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdroj.

W badanym zakresie jakoéé wody spelnia wymogi okreslone w czeéci A i B zatgeznika nr 2
do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslona w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z wiw wodociggu Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (t,j. Dz. U. 2018 r., poz. 1152 ze zm.).
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w BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdr¢j
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail; psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SEIla—4261/41/19 Busko-Zdr¢j, dnia 14.02.2019r.
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”

Biezgca ocena jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Strzalkéw

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. | pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019 r.,
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), oraz na podstawie sprawozadania z wyniku badania
zrealizowanego zodnie z ustalonym planem dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemioloicznej w Busku-Zdroju Nr sprawozdania z badan Nr Ib/58/N/19 z dnia 13.02.2019 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju =~ - £
. M9
stwierdza: - Folan s

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Strzalkéw

Uzasadunienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 13.02.2019 r., Nr Ib/58/N/19 z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonego przez
Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdroj.

W badanym zakresie jako$¢ wody spelnia wymogi okreslone w czesci A i B zalgcznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zalgczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentoéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu

sciekdw (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1152 ze zm.).
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ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdrgj
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SEla-4261/39/19 Busko-Zdroj, dnia 14.02.2019 r.
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”

Biezgca ocena jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019 r.,
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tj. Dz.U. z 2018 r.,, poz. 1152 ze zm.), oraz na podstawie sprawozadania z wyniku badania
zrealizowanego zodnie z ustalonym planem dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemioloicznej w Busku-Zdroju Nr sprawozdania z badari Nr Ib/57/N/19 z dnia 13.02.2019 .

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza: 5 -Ug- ALY
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Wolica /qujr

ol
Uzasadnienie: Q.

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 13.02.2019 r., Nr Ib/57/N/19 z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonego przez
Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdroj.

W badanym zakresie jakos¢ wody spefnia wymogi okrelone w czgsci A i B zalgcznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zatgczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust, 5
ustawy z dnia 7 czerweca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

Sciekow (t,j. Dz. U. 2018 r., poz. 1152 ze zm.).
AT/KP

W zalgezeniu: PANSTWOW} + UWIATOWY

1. Sprawozdanie Nr Ib/57/N/19 INSPEKTOf SANITARNY
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