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Dotyezy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”

Busko-Zdrdj, dn. 16.11.2023r.

Biezaca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Strzalkéw

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.| ustawy z dnia [4 marca 1985r. o Painstwowej Inspekcji Sanitarnej (t,j. Dz.U.2023r.
poz. 338 ze zm.), § 21.1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawic jakosei
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
7 dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym adprowadzaniu fciekdw
(tj. Dz.U. z 20231, poz. 537) oraz na podstawic sprawozadania z wynikéw badan zrealizowanych
zodnie z ustalonym planem dzialania Powiatowej Stucji Sanitarno-Epidemioleicznej w Busku-Zdroju,
nr sprawozdania z badan LBW/431/1/23 z dnia 15.11.2023r,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Strzalkow

Uzasadnienie:
(QOcene przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawic sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 15.11.2023r. Nr LBW/431/1/23 z wynikow badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przez
()ddziat Laboratoryjny Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne] w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrdj.

W badanym zakresie jakos¢ wody spetnia wymogi okreslone w czgéci A i B zatgcznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz, 2294). Badanie proby weody przeprowadzono metodami
zgodnymi z charakterystykg metod badawczych, okreslong w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Qceng o jakodel wody 2 w/w sieei wodociggowe] Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopalrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (t.j. Dz, U. 2023r. poz. 537).
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NHS.9020.14.130.2023 Busko-Zdrdj, dn. 16.11.2023r.

Daryezy badania wody w ramach , kontroli wrzedowej "

Biezgca ocena jukosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Podlasek

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paiistwowej Inspekeji Sanitarnej (t,j. Dz.U.2023r.
poz. 338 ze zm.), § 21.1 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawic jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U, z 2017r, poz. 2294), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw
(tj. Dz.U. z 2023r. poz. 537) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan zrealizowanych
zodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioloiczne] w Busku-Zdroju,
nr sprawozdania z badan LBW/430/1/23 z dnia 15.11.2023r,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Podlasek

Uzasadrienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawic sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 15.11.2023r, Nr LBW/430/1/23 z wynikoéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przez
Oddzial Laboratoryjny Powialowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne] w Busku-Zdraju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrj.

W badanym zakresie jako$¢ wody spelnia wymogi okredlone w czgéci A i B zalgeznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294). Badanie proby wody przeprowadzono metodami
zgodnymi z charakterystyka metod badawezych, okredlong w zalaczniki nr 6 do w/w rozpaorzadzenia.

Oceng o jakosei wody 2z w/w sieci wodociggowej Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentdéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z duia 7 czerwea 20011, o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 537).
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NHS.9020.14.129.2023 | Busko-Zdréj, dn. 16.11.2023r.
Detyczy badania wody w ramach , kontroli urzgdowef”

Biczgca ocena jakosei wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. | pkt.l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pufistwowej Inspekeji Sanitarnej (tj. Dz.U. 2023r.
poz. 338 ze zm.), § 21.1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawic jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294), art. 12 ust.l i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu scickéw
(tj. Dz.U. z 2023r. poz. 537) oraz na podstawie sprawozadania z wynikow badan zrealizowanych
zodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej w Busku-Zdroju,
nr sprawozdania z badan LBW/429/1/23 z dnia 15.11.2023r.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatno§é wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica

Uzasadrnienie:
Ocene przydatnosei wody do spozycia wydanc na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
7 dnia 15.11.2023r. Nr LBW/429/1/23 z wynikow bedan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dzialania Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przez
Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrg).

W badanym zakresie jakos¢ wody spelnia wymogi okreslone w czgsci A 1 B zalgeznika nr 2
do lU![‘M)I?’"]Cl?eniﬂ Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r, poz. 2294).

Badanic proby wody przeprowadzono metodami  zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Ocene o jakosci wody z w/w sieci wodociggowej Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdw (tj. Dz. U, 2023r. poz. 537).
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