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Biezgca ocena jakosci wody | b <19~ 207:
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Podlasek ;) (O Q . §

Dzialajac na podstawic: SEZH. 76 IV 6 TV O W EC A
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paistwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2023r.

poz. 338), § 21.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 7

czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (. Dz.U.

z 2023r. poz. 537) oraz na podstawie sprawozadania z wynikow badai zrealizowanych zgodnie

7 ustalonym harmonogramem, przekazanego prrez wiasciciela/zarzadee wodociggu publicznego
Podlasek, nr LBW/723/2/23 z dn. 11.09.2023r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnoéé wody do spozycia przez hudzi w wodociggu publicznym Podlasek

Uzasadnienie:
Ocene przydatnodci wody do spozycia wydano na podstawic sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 11.09.2023r., Nr LBW/723/2/23 z wynikéw badan zrealizowanych wediug ustalonego
harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowe] Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdroj, przekazanego przez
Gming Stopnica.

W badanym zakresie jakosé wody spelnia wymogi okreslone w czesci A 1 B zalgeznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294). Badanic préby wody
przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykq metod badawczych, okreslong w zataczniku
nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-
Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia
7 czerwea 2001t. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (1), Dz. U.
7 2023r. poz. 537).
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Biezyea ocena jakoéci wody 1k NG 9172
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Wolica [)ﬂ 6‘—3 {]_
Dzialajac na podstawie: Ldz<a0un. ... Zat
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (t,j. Dz.U. 2023r.
poz. 338), § 21.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 7
czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. Dz.U.

z 2023r. poz. 537) oraz na podstawie sprawozadania z wynikoéw badan zrealizowanych zgodnic
z ustalonym harmonogramem, przekazanego przez. wiasciciela/zarzadege wodociggu publicznego
Wolica, nt LBW/724/2/23 z dn. 11.09.2023r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Wolica

Uzasadnienie:
Ocene przydatnosci wody do spozycia wydino na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 11.09.2023r,, Nr LBW/724/2/23 7z wynikéw badan zrealizowanych wedlug ustalonego
harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne] w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrdi, przekazanego przez
Gming Stopnica.

W badanym zakresie jako$¢ wody spelmia wymogi okrelone w czesci A i B zalacznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294). Badanie préby wody
przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod badawezych, okreslong w zataczniku
nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-
Zdroju wydal celem poinformowania o tym konsumentdw, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia
7 czerwea 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U.
z 2023r. poz. 537).
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przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Strzalkow 6-—‘ £ f_)'*, '
Dzialajac na podstawie: 0Z *.sﬂq,uqm
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji bamtmnej (tj. Dz.U. 20 3r
poz. 338), § 21.1 rozporzadzenia Minisira Zdrowiz z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznuczonqi do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz.U.
z 2023r. poz. 537) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie

z ustalonym harmonogramem, przekazanego przez wiadciciela/zarzadee wodociggu publicznego
Strzatkéw, nr LBW/722/2/23 z dn. 11.09.2023r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnoéé¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Strzalkow

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wyc‘r.m_. na podstawie sprawozdania laboratoryinego
z dnia 11.09.2023r,, Nr LBW/722/2/23 z wynikéw badaf zrealizowanych wedlug ustalonego
harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdréj, przekazanego przez
(Gming Stopnica.

W badanym zakresie jakos¢ wody spelnia wymogi okreslone w czesci A i B zalacznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczacych jakodci
wody przeznaczonej do spozycia przez Tudzi (DzU. 2017r. poz. 2294). Badanie préby wody
przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod badawczych, okreslong w zatgczniku
nr 6 do w/w rozporzgdzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-
Zdroju wydal celem poinformowania o tym konsumentdw, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia
7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu scickéw (t.j. Dz. U.
z 2023r. poz. 537). o
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